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Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 119601‘. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2, art. 37
ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz.1261 ze zm.)
W oparciu o art.12 ust.1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) oraz §21 ust.l pkt 3, ust.4,
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan kontrolnych,
ktore wpltynety z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Zamosciu pismem
znak: L.0703.1.2018 dnia 22.06.2018r., probek pobranych dnia 20.06.2018r., z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia Hedwizyn

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bilgoraju

- stwierdza: warunkowsg przydatnosé wody do spozycia
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Hedwizyn

oraz naktada na Gming Bilgoraj obowiazek:

I. Niezwlocznego poinformowania konsumentdw, mieszkaficow miejscowosci: Hedwizyn,
Wola Duza, Wola Mala, Teodoréwka, Wolaniny, Smélsko Duze, Smélsko Male, Brodziaki,
Edwardow, o warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

2. Prowadzenia na wodociagu stalej dezynfekcji wody.

3. W przypadku dezynfekcji chlorem lub jego zwiazkami, w punkcie czerpalnym u konsumenta
poziom chloru wolnego nie moze przekraczaé 0,3 mg/l.

4. Prowadzenia kontroli poziomu chloru na sieci wodociagu wraz z prowadzeniem rejestrow tego
poziomu.

5. Przedstawienia zakresu i terminu realizacji dziatan naprawczych na sieci wodociagu majacych na
celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotowa sie¢ do jakosci odpowiadajace;j
wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci
na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 22017 r. poz.1261 ze zm.).

Stwierdzenie przydatnosci wody do spozycia bedzie mozliwe po przedstawieniu przez Gming Bilgoraj
pozytywnych wynikéw badania probek wody ze wszystkich punktéw zgodnosci.

O wykonaniu natozonych obowiazkéw nalezy powiadomi¢ pisemnie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bilgoraju




UZASADNIENIE

Dnia 20.06.2018r., zostaly pobrane w ramach nadzoru sanitarnego, probki wody do badan kontrolnych
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Hedwizyn. Dnia 22.06.2018r. do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bitgoraju wplynely wyniki przeprowadzonych badan kontrolnych, pismem
znak: L.0703.1.2018.

W probkach pobranych w:

Hedwizyn dom 5 kran kuchnia — wykryto obecno$é¢ bakterii grupy coli 2 (0;8) jtk/100 ml ,

Hedwizyn Szkota Podstawowa — kran tazienka - wykryto obecnos¢ bakterii grupy coli 3 (1,10) jtk/100 ml
Smolsko Duze 41— Szkota Podstawowa kran kuchnia — wykryto obecnoéé bakterii grupy coli 2 (0:8)
Jtk/100 ml, podczas gdy wartos¢ dopuszczalna wynosi 0 jtk/100 ml.

Powyzszy wynik badan, stanowi naruszenie wymagaf mikrobiologicznych zawartych w zataczniku
nr 1 C rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), jednoczeénie badania te wykluczyty obecnosé
w badanych prébkach kontrolnych obecnoéé Escherichia coli i enterokokéw.

Na podstawie §21 ust.1 pkt 3, ust.4, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny moze stwierdzi¢ warunkowa przydatnosé wody do spozycia,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody, wskaznikowych parametrow
mikrobiologicznych, przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartosci parametrycznej
< 10 jtk (NPL)/100 ml, dla parametru bakterie grupy coli, badan jakosci wody wykluczajacych obecnosé
w badanej probce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodnosci za
nieistotna, niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatat
naprawczych.

Majac powyzsze na uwadze, w ocenie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bilgoraju, przy podjeciu dziatan okreslonych w obowiazkach decyzji w pkt 2-5 stwierdzona
niezgodnos¢ zostata uznana za nieistotna, niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, nalezato wiec orzec jak
na wstepie.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Lubelskiego Panstwowego Wojewd6dzkiego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie za posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bifgoraju, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bilgoraju. Z dniem dorgczenia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bilgoraju o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwolania nie uchyla rygoru
natychmiastowej wykonalnosci decyzji.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bilgoraju
informuje, ze w badaniach jakosci wody z wodociggu Hedwizyn

zaopatrujgcego miejscowosci: Hedwizyn, Wola Duza, Wola Mala, Teodoréwka, Wolaniny,
Smoélsko Duze, Smolsko Male, Brodziaki, Edwardow

stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli.

Woda nadaje si¢ do spozycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga tez woda do:
e przygotowania positkow,
e mycia spozywanych na surowo owocow i warzyw,
e mycia z¢gbow i naczyn,
e kapieli noworodkow i niemowlat.

Trwaja prace majace na celu przywrocenie jakosci wody zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga:
Wodg nalezy gotowa¢ przez minimum 2 minuty, a nastepnie bez gwattownego schtadzania pozostawié¢ do ostudzenia.

Woda bez przegotowania moze by¢ stosowana do codziennego mycia, prania odziezy, prac porzadkowych i splukiwania toalet.
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